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Eurofins Iproma, S.L.U., Inscrita en el Registro Mercantil de Castell6, Tomo 437 General de Sociedades. Libro 6, Folio 123, Hoja 143, Inscripcién 1.2 el 4 de abril 1990. Domicilio Social: Cno. de la Raya, 46-12006 CASTELLO - CIF B12227492

IPROMA

INFORME DE ENSAYO
DATOS DEL CLIENTE FACSA (TRAIGUERA)
Apartado de correos 34 12170 SANT MATEU NIF A12000022

N° DE REFERENCIA: 144779 |/ 2022

DATOS DE LA MUESTRA

Identificacion de la muestra: RED ESTOLLS

Tipo de muestra: Agua de Consumo (D 58/2006)

Fecha entrada: 18/08/2022 - 14:20

Fecha inicio / finalizacion: 18/08/2022 - 06/09/2022

Cantidad y Envases: 2000ml, 1PET, 1PET(H2S04), 1PET(NaOH), 1PET(HNO3), 2VBT(Na2S203), 1PE+Tiosulfato, 1IPET(F+H2S04), 1PET(F)

Realizada por: IPROMA S.L.U.

Poblacion: TRAIGUERA (CASTELLON)

Fecha toma: 18/08/2022 - 12:30

Toma de muestra: Simple

PARAMETRO METODO LIM.CUANT D 58/2006 RESULTADO INCERT. UNIDADES

Cloro total "in situ" COL/001-a 0,05 mg/L CI2 1,0 0,1 mg/L CI2 1)

Cloro residual libre "in situ" COL/001-a 0,05 mg/L CI2 1 mg/L CI2 10 01 mg/L CI2 1)

Cloro combinado "in situ" CALCU/001-a 0,05 mg/L CI2 <0,05 mg/L CI2 1)

Ensayos validados por:  Carlos Nebot Martinez (Técnico Asesoria Castellon)

PARAMETRO METODO LIM.CUANT D 58/2006 RESULTADO INCERT. UNIDADES

Toma de muestra aguas y residuos liquidos P-LB-TM-006

Parametros microbiolégicos _ - 1)

Escherichia coli UNE-EN ISO 9308-1 0 UFC/100ml 0 UFC/100ml 1)

Enterococos UNE-EN ISO 7899-2 0 UFC/100ml 0 UFC/100ml 1)

Clostridium perfringens UNE-EN ISO 14189 0 UFC/100ml 0 UFC/100ml 1)

Parédmetros quimicos _ - 1)

Nitratos Cl/002-a 0,50 mg/L 50 mg/L 5 #1 mg/L 1)

Nitritos COL/007-a 0,010 mg/L 0,5 mg/L <0,010 mg/L 1)

Fluoruro Cl/002-a 0,015 mg/L 1,5 mg/L 0,22 10,02 mg/L 1)

Cianuros totales EA/019-a 12 pg/L 50 pg/L <12 ug/L 1)

Antimonio ICP-MS/002-a 1,0 po/L 5,0 pg/L <1,0 ug/L 1)

Arsenico ICP-MS/002-a 1,0 pg/L 10 pg/L <1,0 ug/L 1)

Selenio ICP-MS/002-a 1,0 pg/L 10 pg/L <10 ug/L 1)

Boro ICP-MS/002-a 0,010 mg/L 1,0 mg/L 0,028 +0,004 mg/L 1)

Cadmio ICP-MS/002-a 1,0 pg/L 5,0 pg/L <10 Ho/L 1)

Cobre ICP-MS/002-a 0,010 mg/L 2,0 mg/L <0,010 mg/L 1)

Cromo ICP-MS/002-a 5,0 pg/L 50 pg/L <5,0 ug/L 1)

Mercurio ICP-MS/002-a 0,10 pg/L 1,0 pg/L <0,10 ug/L 1)

Niquel ICP-MS/002-a 1,0 pg/L 20 pg/L <1,0 Ho/L 1)

Plomo ICP-MS/002-a 1,0 pg/L 10 pg/L <10 Ho/L 1)

Benzo (a) Pireno CGM/019-a 0,003 pg/L 0,010 pg/L <0,003 Hg/L 1)

HPA CGM/019-a 0,012 pg/L 0,100 pg/L <0,012 Hg/L 1)
Benzo (b) Fluoranteno CGM/019-a 0,003 pg/L <0,003 Hg/L 1)
Benzo (k) Fluoranteno CGM/019-a 0,003 pg/L <0,003 Ho/L 1)
Benzo (g,h,i) Perileno CGM/019-a 0,003 pg/L <0,003 Ho/L 1)
Indeno (1,2,3,c,d) Pireno CGM/019-a 0,003 pg/L <0,003 Hg/L 1)

Comp. Organicos Volatiles CGM/024-a - 1)

Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.
El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.
Las incertidumbres de medida estan calculadas y a disposicion del cliente.
Ensayos y tomas de muestras marcados (*) y las interpretaciones y datos expresados en observaciones no estan
amparados por la acreditacion de ENAC, asi como la toma de muestras para ensayos no incluidos en el alcance.
(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLON
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INFORME DE ENSAYO N° DE REFERENCIA: 144779 / 2022

PARAMETRO METODO LIM.CUANT D 58/2006 RESULTADO INCERT. UNIDADES
1,2-Dicloroetano CGM/024-a 0,30 pg/L 3,0 pg/L <0,30 Ho/L 1)
Benceno CGM/024-a 0,30 pg/L 1,0 pg/L <0,30 ug/L 1)
Tri +Tetracloroetileno CGM/024-a 1,0 pg/L 10 pg/L <1,0 Hg/L 1)

Tricloroetileno CGM/024-a 0,5 pg/L <0,5 ug/L Q)
Tetracloroetileno CGM/024-a 0,5 pg/L <0,5 Hg/L 1)

Trihalometanos CGM/024-a 4 pg/L 100 pg/L 5 #1 Hg/L 1)
Cloroformo CGM/024-a 1,0 pg/L <1,0 Hg/L 1)
Diclorobromometano CGM/024-a 1,0 pg/L 1,1 0,3 Hg/L 1)
Dibromoclorometano CGM/024-a 1,0 pg/L 24 0,6 Hg/L 1)
Bromoformo CGM/024-a 1,0 pg/L 1,3 0,3 Hg/L (1)

Plaguicidas _ 0,50 pg/L <0,50 Hg/L 1)
b-HCH CGM/019-a 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 ug/L @)
Lindano CGM/019-a 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 Hg/L 1)
Heptaclor CGM/019-a 0,010 pg/L 0,03 pg/L <0,010 ug/L 1)
Heptaclor epdxido (isémero B) CGM/019-a 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 Hg/L 1)
Aldrin CGM/019-a 0,010 pg/L 0,03 pg/L <0,010 Hg/L 1)
Dieldrin CGM/019-a 0,010 pg/L 0,03 pg/L <0,010 Mo/l 1)
Alaclor CGM/019-a 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 Hg/L 1)
Metolaclor CGM/019-a 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 Ho/L 1)
Clorfenvinfos CGM/019-a 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 Ho/L 1)
Clorpirifos CGM/019-a 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 Hg/L (1)
Fenitrotion CGM/019-a 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 Ho/L (1)
Etoprofos CGM/019-a 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 Ho/L (1)
Atrazina CGM/019-a 0,020 pg/L 0,10 pg/L <0,020 Hg/L 1)
Simazina CGM/019-a 0,020 pg/L 0,10 pg/L <0,020 ug/L 1)
Terbutilazina CGM/019-a 0,020 pg/L 0,10 pg/L <0,020 Ho/L 1)
Tebuconazol CGM/019-a 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 Ho/L 1)
Terbumeton CGM/019-a 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 Ho/L (1)
Tetraconazol CGM/019-n 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 ug/L (1)
Cipermetrina I-IV CGM/019-n 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 Ho/L ®@)
Lambda-Cihalotrin CGM/019-n 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 ug/L ®Q@)
Permetrin |-l CGM/019-n 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 Hg/L (@)
Ciproconazol CGM/019-n 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 ug/L ®@)
Clorprofam CGM/019-n 0,010 pg/L <0,010 Ho/L (1)
Fipronil CGM/019-n 0,020 pg/L 0,10 pg/L <0,020 ug/L ()
Desetil atrazina CLMS/008-a 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 Hg/L 1)
Desisopropil atrazina CLMS/008-a 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 Ho/L 1)
Desetil-Terbutilazina CLMS/008-a 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 Hg/L 1)
Desetil-Terbumeton CLMS/008-a 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 Ho/L 1)
Bromacilo CLMS/008-a 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 ug/L 1)
Carbendazima CLMS/008-a 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 Ho/L (1)
Clortoluron CLMS/008-a 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 Hg/L 1)
Dimetoato CLMS/008-a 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 Hg/L 1)
Diuron CLMS/008-a 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 Ho/L 1)
Imazalil CLMS/008-a 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 ug/L 1)
Imidacloprid CLMS/008-a 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 Hg/L 1)
Isoproturon CLMS/008-a 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 Ho/L (1)

Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.
El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.
Las incertidumbres de medida estan calculadas y a disposicion del cliente. E C

Eurofins Iproma, S.L.U., Inscrita en el Registro Mercantil de Castell6, Tomo 437 General de Sociedades. Libro 6, Folio 123, Hoja 143, Inscripcién 1.2 el 4 de abril 1990. Domicilio Social: Cno. de la Raya, 46-12006 CASTELLO - CIF B12227492

Ensayos y tomas de muestras marcados (*) y las interpretaciones y datos expresados en observaciones no estan

amparados por la acreditacion de ENAC, asi como la toma de muestras para ensayos no incluidos en el alcance.

(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLON ENSAYO S
N°103/LE268 N°103/LE1693
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INFORME DE ENSAYO N° DE REFERENCIA: 144779 / 2022

PARAMETRO METODO LIM.CUANT D 58/2006 RESULTADO INCERT. UNIDADES
Linuron CLMS/008-a 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 Ho/L 1)
Metalaxil CLMS/008-a 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 ug/L (1)
Miclobutanil CLMS/008-a 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 ug/L 1)
Ometoato CLMS/008-a 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 ug/L @)
Tiabendazol CLMS/008-a 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 Hg/L 1)
Azoxistrobin CLMS/008-n 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 Hg/L (1)
Benalaxil CLMS/008-n 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 ug/L *))
Dimetomorf CLMS/008-n 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 Hg/L ™)
Pirifenox CLMS/008-n 0,010 pg/L 0,10 pg/L <0,010 Hg/L ®@)
Parémetros indicadores _ - 1)
Olor a 25°C ORG/006 1 Ind. dil. 3a25Ind. dil. 1 Ind. dil. *(D)
Sabor a 25°C ORG/006 1 Ind. dil. 3a25Ind. dil. 1 Ind. dil. *)(2)
Color EA/002-a 3,0 mg/L 15 mg/L <3,0 mg/L 1)
Turbidez NF/001-a 0,30 UNF 5 UNF 0,7 0,1 UNF 1)
pH EL/002-a 4,0 Unidad pH 9,5 Unidad pH 7,6 0,2 Unidad pH 1)
Conductividad a 20°C EL/001-a 10,0 pS/cm 2500 pS/cm 544 +44 puS/cm 1)
Amonio COL/007-a 0,050 mg/L 0,50 mg/L <0,050 mg/L 1)
Cloruros Cl/002-a 0,50 mg/L 250 mg/L 17 +2 mg/L 1)
Sodio ICP-MS/002-a 1,0 mg/L 200 mg/L 10 #1 mg/L (6}
Sulfatos Cl/002-a 0,50 mg/L 250 mg/L 31 4 mg/L 1)
Oxidabilidad UNE-EN ISO 8467 0,50 mg/L 5,0 mg/L <0,50 mg/L 1)
Aluminio ICP-MS/002-a 10 pg/L 200 pg/L 11 #2 Ho/L 1)
Hierro ICP-MS/002-a 5,0 pg/L 200 pg/L 13 #2 ug/L 1)
Manganeso ICP-MS/002-a 5,0 pg/L 50 pg/L <5,0 Hg/L 1)
Coliformes totales UNE-EN ISO 9308-1 0 UFC/100ml 0 UFC/100ml 1)
Recuento de colonias a 22°C UNE-EN ISO 6222/1999 100 UFC/ml 0 UFC/ml 1)
Ensayos validados por:  Inma Solis Andrés (Jefe seccion Microbiologia), Lled6 Altava (Técnico seccion Fisico-Quimico), Javier Rambla Nebot (Técnico
seccion Cromatografia)

e P . Firmado electrénicamente por:
Emitido en Castellon a 7 de Septiembre de 2022 INVESTIGACION Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L.U. - CIF B12227492

Nombre: FERRER TORREGROSA, CARLOS - NIF: 48385444E.
Cargo: Director General

Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.

El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.

Las incertidumbres de medida estan calculadas y a disposicion del cliente.

Ensayos y tomas de muestras marcados (*) y las interpretaciones y datos expresados en observaciones no estan

amparados por la acreditacion de ENAC, asi como la toma de muestras para ensayos no incluidos en el alcance.

(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLON ENSAYO S
N°103/LE268 N°103/LE1693
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